FXFQ80-125A
standart panelli
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1 SlIvi borusu baglantisi
1. Isim plakalarinin konumu - SHE SR Seuis!
N . o 3 Drenaj borusu baglantisi
- Unite govdesi: kontrol kutusu uzerinde 4 Guc beslemesi giris delig
- Dekorasyon paneli: boru tesisati tarafinda panel gercevesi uzerinde kose kapagi altinda 5 lletim kablosu giris delii
2. Opsiyonel bir aksesuari takarken, montaj ¢izimlerine bagvurun. ? :ava desar] acikhd
- Temiz hava girig kiti i¢in bir kontrol parcasi gereklidir 3 Kés?evc?eirgg:ygr?i;aps;a|
3. Tavan ve kaset arasindaki araligin 35mm'den fazla olmamasina dikkat edin. Maks. tavan acikligi 910mm 9 Drenaj hortumu '
4. Kosullar tavanda 30°C ve %80 Goreli Nem uzerinde oldugunda veya temiz hava emildiginde, ek yalitim gereklidir (polietilen 10 Zimba deligi
kopuk, 10 mm veya daha fazla kalinlik) Model
5. Sensor kiti kullanildiginda, bu pozisyon bir sensor olacaktir; daha fazla detay i¢in sensor kiti ¢izimine bakin
o y . . _ . e . 256 | FCQG100-140FVEB, FXFQ80-100AVEB
6. Kizllotesi kontrol kullanildiginda, bu pozisyon bir alici olacaktir; daha fazla detay icin kizilotesi kontrol ¢izimine bakin
298 | FCQHG71-140FVEB, FXFQ125AVEB 3D077130E




