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DAIKIN
VRV SISTEMI Inverter Klimalar

Montaj kilavuzu

ICINDEKILER
1. GUVENLIK ONLEMLERINI ..o 1
2. MONTAJ ONCESI ..., 2
3. MONTAJ YERININ SECILMESI ..o, 3
4. MONTAJ ONCESI HAZIRLIKLAR ......ocvviveeeeeeeeennn. 4
5. IC UNITENIN MONTAJL ..o, 4
6. DIS UNITENIN MOTAL ..o, 6
7. SOGUTUCU AKISKAN BORULARI ..o, 6
8. DRENAJ BORULARI ......ocuiuiiiiieeeeeeeeeeeee e, 8
9. KANALIN MONTAUL ...t 9
10. ELEKTRIK TESISATI IS ..eveieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 9
11. KABLO BAGLANTI ORNEGI......cooovoeiiieeeeeeeeeeeeen 10
12. SAHA AYARLARI VE TEST ISLETMESI......cccoveveeee... 12
13. KABLO SEMASI ...t 14

Asll kilavuz Ingilizce dilinde yazilmigtir. Diger tiim diller asil
talimatlarin gevirileridir.

iITHALATCI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN.TIC. A.S.
Allianz Plaza-Kigukbakkalkdy Mah.Kayisdagi Cad.No:1
34750 Atasehir ISTANBUL/TURKIYE

1. GUVENLIK ONLEMLERINI

Klima ekipmanlarini kurmadan énce litfen bu "GUVENLIK
ONLEMLERI" bélimiini dikkatli bir bigimde okuyun ve klimay!
dogru bir bicimde kurdugunuzdan emin olun.

Kurulumu tamamladiktan sonra, olasi hatalara kargi bir deneme
isletmesi gergeklestirin ve kullanim kilavuzu yardimiyla klimayi
nasil kullanacagini ve klimanin bakimini nasil yapacagini
musteriye anlatin. Musteriye, gelecekte kullanmak tzere,
kullanim kilavuzunun yani sira montaj kilavuzunu da
saklamasini sdyleyin.

Bu klima, "genel halkin erisimine agik olmayan aletler"
sinifina dahildir.

UYARI ve IKAZ bildirimlerinin anlami

/\UYARI ... Bu talimatlar dikkate alinmadiginda &liim
veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

/N\IKAZ ......... Bu talimatlar gerektigi sekilde dikkate
alinmadiginda, duruma gore ciddi boyutlara
ulasabilecek yaralanmalara veya ekipman
hasarlarina neden olabilir.

— /\ UYARI

* Montaj islerini yurGtmesi icin bayinizle veya yetkili personelle
irtibat kurun.

Makineyi kendiniz monte etmeye calismayin. Dizgin
olmayan montaj; su sizintisi, elektrik carpmasi veya yanginla
sonuglanabilir.

* Montaj isini bu montaj kilavuzuna goére yapin.

Duzgln olmayan montaj; su sizintisi, elektrik carpmasi veya
yanginla sonuglanabilir.

» Sogutucu sizintisi olmasi halinde ne yapacaginizla ilgili
olarak yerel bayinize daniginiz. Klima kiguk bir odada
kurulacagi zaman, bir sizinti olusmasi halinde, sizan
sogutucu miktarinin yogunlagma sinirini agmamasi tzere
gerekli dnlemlerin alinmasi gerekli olan bir durumdur.

Aksi halde bu durum oksijen tikenmesinden dolayi bir
kazaya neden olabilir.

* Montaj isi i¢in, yalnizca belirtilen aksesuarlari ve pargalari
kullandiginizdan emin olun.

Belirtilen pargalarin kullanilmamasi su sizintisina, elektrik
garpmasina, yangina veya unitenin dismesine neden olabilir.

* Klimayi, Gnitenin agirhgini kaldirabilecek kadar guglu bir

zemin uzerine kurun.

Yeterince saglam olmayan bir altyapi, ekipmanin diismesi ve

yaralanmalara sebep olmasiyla sonuglanabilir.

Belirtilen montaj isini; gli¢ll riizgarlari, tayfunlari veya

depremleri de dikkate alarak gerceklestirin.

Yanlig montaj isi, Unite dismesine ve kazalara neden

olmasiyla sonuglanabilir.

* Bu Unite igin ayri bir glic girisi devresi saglandigindan ve tim
elektrik isinin yerel yasa ve yénetmeliklere ve bu montaj
kilavuzuna uygun bir sekilde, yetkili bir personel tarafindan
gercgeklestirildiginden emin olun.

Yetersiz bir gli¢ girisi kapasitesi veya uygun olmayan elektrik
yapisi elektrik garpmasina veya yangina neden olabilir.

* Tum kablo baglantilarinin glivenli olmasini, belirtilen
kablolarin kullaniimasini ve terminal baglanti veya kablolari
Uzerinde higbir harici guctin etki géstermemesini saglayin.
Kablolarin yanlig baglanmasi veya yanlis izole edilmesi, asiri
IS artigina veya yangina neden olabilir.

¢ Glg besleme kablosu ve uzaktan kumanda ve iletim
kablolarinin baglantisini yaparken kablolari kontrol
kutusunun kapagi siki bir bicimde sabitlenebilecek
sekilde doseyin.

Kontrol kutusu kapagdinin yanlis konumlanmasi, elektrik
garpmasina, yangina veya terminallerin asiri isinmasina
neden olabilir.

* Montaj sirasinda sogutucu gaz sizintisi oldugunda alani
derhal havalandirin.

Sogutucu gaz, atesle temas ettiginde zehirli gaz olusabilir.

* Montaj isi tamamlandiktan sonra sogutucu gazinda sizinti

olup olmadigini kontrol edin.

Sogutucu gazi odaya sizdiginda ve Uflemeli isitici, soba

veya ocak vb. gibi ates kaynagiyla temasa gectiginde zehirli

gazlarin olusmasina neden olur.

Elektrikli parcalara dokunmadan 6nce Uniteyi kapatin.

* Anahtara elleriniz 1slakken dokunmayin.

Elleriniz 1slakken anahtara dokunulmasi elektrik garpmasina

neden olabilir.

Kesinlikle bir toprak baglantisi kurun.

Uniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya

telefon toprak kablosuna topraklamayin.

Duzgin olmayan topraklama elektrik carpmasi veya

yanginla sonuglanabilir.

Yildirim veya diger kaynaklardan asir yiksek akim gelmesi,

klima cihazinda hasara neden olabilir.

* Bir toprak kacagi kesicisi taktiginizdan emin olun.

Toprak kacagi kesicisinin takilmamasi, elektrik carpmasi ve
yangina sebebiyet verebilir.

— /\ KAz

* Bu montaj kilavuzundaki talimatlara uyarken dogru tahliye
saglamak igin tahliye borular takin ve yogusmayi énlemek
icin borulari yalitin.

Yanlis tahliye borulari igte su sizintisina ve urliniin hasar
gOrmesine neden olabilir.

e GOrintl parazitlerini veya gurdltiyu 6nlemek igin i¢ ve dis
Uniteleri, gti¢ kablosunu ve baglanti kablolarini televizyon ve
radyolardan en az 1 metre uzagda kurun.

(Gelen sinyal giiciine baglh olarak 1 metrelik bir mesafe,
gurdltinin ortadan kaldiriimasi i¢in yeterli olmayabilir.)
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¢ Elektronik flioresan lambalarinin (inverter veya hizli
baslatma tipleri) bulundudu odalarda, uzaktan kumandanin

(telsiz kiti) iletim mesafesi beklendiginden daha kisa olabilir.

ic Uniteyi fliioresan lambalardan olabildigince uzaga kurun.
» Ses basinci seviyesi 70 dB(A)'nin altindadir.
« I¢ Giniteyi tagirken ve diger islemlerde mutlaka 0

=
eldiven takin. “J
» Klimayi agagida belirtilmig olan yerlere monte
etmeyin:

1. Yuksek oranl madeni yag puskirmesi veya buhar
yogusmasinin oldugu yerlere (6rnegin mutfak).
Plastik parcalar bozulabilir ve disebilir veya su sizinti
ortaya cikabilir.

2. Sdlfurik asit gazi gibi, agindirici gazlarin bulundugu
yerlere.

Bakir borularin veya lehimli pargalarin aginmasi,
sogutucunun sizdirmasina neden olabilir.

3. Elektromanyetik dalga yayan makinelerin yakinina.
Elektromanyetik dalgalar, kumanda sisteminin
calismasini bozabilir ve Unitenin arizalanmasina neden
olabilir.

4. Yanici gaz sizintisinin olabilecegi yerlere, havada
karbon liflerinin veya yanici toz suspansiyonlarinin
bulundugu yerlere veya boya tineri ya da benzin gibi
ugucu ve yanici maddelerin iglendigi mekanlara.
Unitenin bu gibi kosullar altinda kullaniimasi yangina
neden olabilir.

* |si esanjérinin kanatgiklarina dokunmayin.

Yanlis iglemler yaralanmalara neden olabilir.

« Uriiniin tasinmasi sirasinda cok dikkati olun.

Bazi Urtinlerde ambalaj icin PP bantlar kullanilir. Bu PP

bantlari kesinlikle Griintin taginmasi igin kullanmayin.

Bu sekilde tasinmasi tehlikelidir.

¢ Ambalaj malzemelerini glivenli sekilde bertaraf edin.

Civiler ve diger metal veya ahsap pargalar gibi ambalaj

malzemeleri canlilara batabilir veya benzeri yaralanmalara

yol acabilir.

Cocuklarin oynamasini engellemek igin, ambalajdan ¢ikan

naylon torbalari pargalayin ve ¢ope atin. Cocuklar

parcalanmamis bir plastik torbayla oynarsa, bogulma
tehlikesiyle karsi karsiya kalabilirler.

¢ Calismayi durdurduktan hemen sonra gilici kapali konuma
getirmeyin.

Glcu kapali konuma getirmek i¢in en az 5 dakika bekleyin.

Aksi takdirde, su kacag veya arizalar ortaya gikabilir.

* Bu urln, ev ortaminda kullanicinin uygun énlemler almasini
gerektirebilecek radyo karismasina neden olabilir.

(Yanhs bir sogutucu akigkanin kullanilmasi iinitenin
normal galigmasini engeller.)

Bir dis tnitenin montaji igin, dig Gnitenin yaninda gelen montaj
kilavuzuna bagvurun.

2-1 ONLEMLER

* Mdusterilere, kullanim kilavuzuna bakarak kendi baglarina
operasyonlari yaptirmak suretiyle Gnitenin dogru bir sekilde
nasil galistirilacagi bilgisini verin (farkli fonksiyonlari
calistirma ve sicakhgi ayarlama).

¢ Okyanus yakini vb. gibi havada yuksek miktarda tuz bulunan
ve fabrikalar vb. gibi yliksek gerilim dalgalanmalarinin
goruldigu yerlere ve araglara ve gemilere monte etmeyin.

2-2 AKSESUARLAR

Uniteyle birlikte asagidaki aksesuarlarin eksiksiz sekilde
verildigini kontrol edin.

Montaj islemi i¢in ulusal standartlari dikkate alin.

2. MONTAJ ONCESI

Montaj isi tamamlanana kadar, montaj icin gerekli
aksesuarlarin sizin nezaretiniz altinda kalmasi gerekir.
Bunlar bir kogeye atmayin!

1. Bir tagima ydntemi kararlagtirin.

2. Montaj konumuna taginana kadar cihazi ambalajindan
ctkartmayin. Cihazin mutlaka ambalajindan cikartiimasi
gerekiyorsa, kaldirmak i¢in yumusak malzemelerden imal
edilmis bir aski veya koruyucu levhalar ve bir halat kullanin,
bdylece cihazi olasi hasarlara ve gizilmelere karsi korumusg
olursunuz.

Uniteyi ambalajindan gikarttiktan sonra veya ambalajindan
cikartirken, aski kelepgelerinden tutun. Sogutucu akiskan
borularina, drenaj borularina ve flans pargalarina kuvvet
uygulamayin.

Uniteyi monte etmeden énce kullanilacak R410A sogutucu
akigkan tipini kontrol ettiginizden emin olun.

Metal Drenaj Montaj Sizdirmazlik
Adi kelepge hortumu pargasi pedi
(1) (2) icin yalitim
. - Her biri
Miktar 1 adet 1 adet Her biri 1 tane 1 tane
= @
Bigimi @ & sivi borusu igin (3)| BuyUk (5)
gaz borusu igin (4) orta (6)
Aski .
Kanal flangi . Pul tespit
Adi - kelepcesi Kelepge
vidalari (7) oulu (8) plakasi (11)
Miktar 1 takim 8 adet 1 takim 4 adet
Sum— )
W Biiytik (9)
L 8 adet
Bicimi %
<T—%)
26 pcs.
kigtk (10)
4 adet
Slzdlrmazl_lk Hava filtresi Tesviye
Adi | malzemesi (13) vidalari (14)
(12) (Diger)
Miktar 2 adet 1 adet 1 takim * Kullanim
kilavuzu
» Montaj
W kilavuzu
S (bu
Bigimi @ kilavuz)
4x M6

2-3 OPSIYONEL AKSESUARLAR
* Buig Unite asagida listelenen uzaktan kumandalarinin birinin
kullaniimasini gerektirir.

Uzaktan kumanda

BRC1D52/BRC1D61/BRC1E51/

Kablolu kumanda BRC2C51/BRC1E52/BRC3A61

Kablosuz kumanda BRC4C62
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ASAGIDAKI MADDELER iGiN, YAPIM SIRASINDA
OZEL DIKKAT GOSTERIN VE MONTAJ BITTIKTEN
SONRA KONTROL EDIN.

a. Ig bittikten sonra kontrol edilmesi gereken maddeler

e Su
Kontrol edilmesi gereken Diizgun b'f bigimde hususlari
e yapilmadidinda olmasi
Ogeler . kontrol
beklenilenler edin

ic ve dis (inite saglam bir
sekilde takilmig mi?

Uniteler diigebilir veya titresim
veya gurilti yapabilir.

Gaz sizintisi testi bitti mi?

Yetersiz sogutmaya neden
olabilir.

3. MONTAJ YERININ SEGILMESI

— A\ ikaz
* Ambalajindan gikartirken veya ¢ikarttiktan sonra Uniteyi
tasiyacaksaniz, Uniteyi kaldirma kancalarindan tutarak
kaldirdiginizdan emin olun. Dider parcalara, 6zellikle de
sogutucu akigkan borularina, drenaj borularina ve flans

parcalarina kuvvet uygulamayin.

» Duvardaki nemin 30°C'de RH80% bagil nemi gegecegini
dislniyorsaniz, Gnite gdvdesindeki yalitimi giiglendirin.
Yalitim malzemesi olarak kalinhgi 10 mm'yi gegmeyecek
ve duvar acikliginin igerisine tam olarak uyacak sekilde
cam yUnu veya polietilen kdpuk kullanin.

Unite tam yalitilmig mi?

Yogusma suyu damlayabilir.

Drenaj duizgiin akiyor mu?

Yogusma suyu damlayabilir.

Gl girisi voltajl, isim
plakasinda gosterilene esit
mi?

Unite arizalanabilir veya
bilesenler yanabilir.

Kablo ve boru baglantilari
diizgiin mu?

Unite arizalanabilir veya
bilesenler yanabilir.

Unite giivenli bir bigimde
topraklanmis mi?

Yetersiz topraklama elektrik
carpmasina neden olabilir.

Kablo baglantisinin boyutu,
ozelliklere uygun mu?

Unite arizalanabilir veya
bilesenler yanabilir.

ic veya dis (initenin birisinin
hava giris veya ¢ikisini tikayan
herhangi bir sey var mi?

Yetersiz sogutmaya neden
olabilir.

Sogutucu borusunun uzunlugu
ile ek sogutucu yuku not
edilmis mi?

Sistemdeki sogutucu yuki
temizlenmemis.

Ayrica, "GUVENLIK ONLEMLERI" baslikli béliime de bakin.
b. Teslimat aninda kontrol edilecek maddeler

Kontrol edilmesi gereken 6geler

Su
hususlari
kontrol
edin

Musterinize kullanim kilavuzunu gosterirken islemler
hakkinda agiklamada bulundunuz mu?

ettiniz mi?

Kullanim kilavuzunu ve garantiyi misterinize teslim

acikladiniz mi?

Musterinize sahada satin alinan pargalarin (hava filtresi,
1zgara (hem hava ¢ikisi, hem emis izgarasi) vb.)
bakiminin ve temizliginin nasil yapilacagini

Sahada satin alinan pargalarin (cihaza takilmissa)
kilavuzlarini migterinize teslim ettiniz mi?

c. islemler hakkinda agiklama gerektiren hususlar

Kullanim kilavuzunda A\ UYARI ve /A IKAZ isaretleriyle
isaretlenmis olan maddeler, Grinin genel kullaniminin

(1) Asagida siralanan kosullarin saglandigi ve miisterinin
onayladigi bir montaj konumu segin.
* Mukemmel bir hava dagihmi saglanmalidir.
* Hava gegisini hicbir sey engellememelidir.
* Yogunlasmanin dizgun bir sekilde bosaltilabilecegi
yerler.
¢ Duvarin/zeminin, i¢ tGnite agirhigini yeterli oranda
tagiyabilecegi gugcte olan yerler.
Zeminde fark edilir bir egim olmamalidir.
Yanici gaz sizintisi riski bulunmamalidir.
Bakim ve servis icin yeterli bosluk birakilabilmelidir.
ic ve dig nitelerin arasinda izin verilebilir sinir dahilinde
boru baglantilar kurulabilmelidir. (Dis Unite i¢in, montaj
kilavuzuna bakin.)
* Cihaz, patlama potansiyeli bulunan bir atmosferde
kullaniimak i¢in tasarlanmamistir.

[ ONLEM ]

e Goruntl paraziti veya gurdltiyl 6nlemek igin i¢ ve dis
Uniteleri, gui¢ besleme kablosunu ve baglanti kablolarini
televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzaga yerlestirin.
(Radyo dalgalarina bagli olarak, 1 m gurdltinin yok
edilmesi icin yeterli olmayabilir.)

¢ Kablosuz kit, elektronik fllioresan aydinlatma (inverter
veya hizli baslangig tipi) kullanilan bir odaya monte
edilecekse, uzaktan kumandanin iletim mesafesi
kisalabilir. i¢ tiniteler, fliioresan lambalardan mimkiin
oldugunca uzaga monte edilmelidir.

(2) Montaj icin aski civatalari kullanin. Duvarin/zeminin
tinite agirhgini tasiyabilecek saglamlikta oldugunu
kontrol edin. Bu hususla ilgili herhangi bir risk varsa,
cihazi monte etmeden 6nce duvari/zemini gliglendirin.

Fanla temasin dnlenmesi icin mutlaka asagidaki énlemlerden birinin
alinmasi gerekir:

- Uniteyi yalnizca alet kullanilarak sékiilebilecek kanallar ve
1zgaralarla birlikte monte edin. Fana dokunulmasina karsi
yeterli koruma saglayacak sekilde monte edilmelidir.
Kanalda bir bakim paneli mevcutsa, panel yalnizca fana
dokunulmasini 6nleyecek aletler kullanilarak sékilmelidir.
Koruma mutlaka Avrupa mevzuatina ve yerel mevzuata

yaninda kisisel yaralanmalara ve malzeme hasarina da yol
acabilecek olan maddelerdir. Dolayisiyla agiklanan igerik
hakkinda eksiksiz bir agiklama sunmaniz ve ayrica
musterilerden kullanim kilavuzunu da okumalarini
istemeniz gerekir.

uygun olmalidir. Montaj ylksekligine iliskin hicbir kisitlama
s6z konusu degildir.
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4. MONTAJ ONCESi HAZIRLIKLAR

(1) Unitenin harici statik basing arahginin agilmadigindan
emin olun.

(Harici statik basing ayari araligi icin teknik kilavuza bakin.)

(2) Onden emis durumunda:

(1) Koruyucu agi ¢ikarin.

(2) Govde kapagini ¢cikartin. (7 noktada)

(3) Elektrikli kompresorin karsi tarafindaki bir ayagi
¢ikarin (ilgili talimatlar icin sayfa 4, "Ayaklarin
cikariimasi" baglikli bélime bakin).

(4) Cikartilan gévde kapagini Sekil 2'de gosterildigi yonde
geri takin. (7 noktada)

(5) Koruyucu agi 6n tarafa takin.

(6) Gerekirse, ayagi geri takin.

Hava giri§i'{>

Koruyucu ag

On tarafta
Ana Unite

Dirseklerinden
asagi dogru
bastirarak
filtreyi ana
Uniteye takin.

ﬁ Kuvvet

Filtre

Kuvvet

m Ayaklarin ¢ikariimasi

Ayaklarin ¢ikarilmasi gerekiyorsa, agagidaki talimatlar takip edin:
¢ Alttan emis durumunda
(1) Hava filtresini gikartin
(2) Unitenin alt tarafinda her iki ayagi sabitleyen 4 viday!
sokin (asagidaki ilk sekle bakin)
(3) Unitenin yanindaki 2 vidayi sékiin ve ayaklari gikarin
(asagida ikinci sekle bakin)
(4) Hava filtresini geri takin
» Onden emis durumunda
(1) Unitenin alt tarafinda her iki ayagi sabitleyen 4 viday!
sokiin (asagidaki ilk sekle bakin)
(2) Unitenin yanindaki 2 vidayi sékiin ve ayaklari gikarin
(asagida ikinci sekle bakin)
(3) Vidalari (1) ve (2) geri gévde kapagina takin

(ikinci ayak igin de aynidir)

(ikinci ayak icin de aynidir)

ek

5. iG UNITENIN MONTAJI

((Montajda kullanilacak pargalarin sirketimiz tarafindan
temin edilen veya 6nerilen aksesuar ve pargalarin olmasina
dikkat edin.))

(1) Ig tiniteyi gegici olarak monte edin.

* Aski kelepgesini aski civatasina takin. Aski kelepgesinin
sol ve sag kenarlarindan bir somun ve pul kullanarak
saglam sekilde sabitlendiginden emin olun.

* (Asagidaki sekle bakin)

[ Aski kelepgesinin sabitlenmesi] [ Pullarin sabitlenmesi |

Aski kelepgesi
pulu Kérik pulunu

(aksesuar) Aski takin
kelepgesi

Sahada temin
edilecek pargalar

S/N
@‘/}7;/7

o)
’?70,7 )

Pul tespit
plakasi
(aksesuar)

[ ONLEM ]

Unite bir plastik drenaj tavasi kullandigindan, montaj
sirasinda hava ¢ikigina kaynak malzemesi ve diger
yabanci maddelerin girisini engelleyin.
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(2) Uniteyi duvarlar arasina sigacak sekilde ayarlayin. 1) Duvara monte igin deliklerin yerlestirilmesi
. . Olgl birimi = mm
(3) Unitenin yatay olarak diiz oldugunu kontrol edin.

— A\ ikaz

« Bir su terazisi veya suyla dolu bir plastik tiip kullanarak ¥ Hava gikisi .
tinitenin diiz oldugundan emin olun. Su terazisi yerine 4 T _
plastik tiip kullaniyorsaniz, iinitenin iist yiizeyini plastik ‘ 3 g;ui
tiipiin her iki ucundaki su yiizeyine ayarlayin ve ‘ §§ ol o
ardindan uniteyi yatay olarak hizalayin. (Bu igslem ‘ & %’-g_ 8|l
sirasinda 6zellikle tinitenin, drenaj borusu yoniinde | \ @
egimli oimamasina dikkat edilmelidir, aksi takdirde il 1t L

kacaklar meydana gelebilir.)

m Uzaktan kumandanin takiimasi A
Uzaktan kumandayla birlikte verilen "Uzaktan kumanda (Aski civatasi
montaj kilavuzu"na bakin. basamak mesafesi)

m Duvar tipi/gizli doseme tipi
Montaj icin Unitenin arkasinda montaj parcasini kullanin.

Unite, ara pargalar (sahada temin edilir) kullanilarak hava Model A

girisi igin alt tarafta (F) ve (E) noktalarinda 100 mm'lik bosluk —

ve duvarla arasinda maksimum 20 mm'lik bosluk gerektirir. 20+25+32 tipi 740
40+50 tipi 940
63 tipi 1140

<20

S—

A

>
o

2) Duvara montaj
Uniteyi asagidaki sekle gére monte edin.
Olgii birimi = mm

21750

F
|<

"

Wz
F>100 7
100<E<200
Duvar tipi Gizli déseme tipi

— /\ KAz
Uniteyi dogrudan pencere altina yerlestiriyorsaniz hava kisa
devresi meydana gelmediginden emin olun.

NOT: Unite mutlaka (iglincii taraflarca iretilen muhafazalar
icine monte edilmelidir. Muhafaza en az bir gikarilabilir
erisim paneli, hava giris 1zgarasi ve hava desarj 1zgarasi
icermelidir. Bu ¢ikarilabilir pargalar tasarimi, konumu ve
sOkilmesi icin bir alet gerektiren baglanti elemanlarinin
kullaniimasiyla Uniteye erisimi engellemelidir.

Unite
7 T
2300 2300

21000

/7 |20/25/35] 40/50
Hava girisi 1zgarasi genisligi| 660 860 |1060
Bakim alani genisligi 1350 | 1550 |1750
Hava giris yonu

Hava ¢ikis yonu

Giris alani yuksekligi

MOoOOW>
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3) Gizli doseme tipi montaj
Uniteyi agagidaki sekle gére monte edin.
Olgi birimi = mm

7/ |20/25/35] 40/50 | 63
Hava girisi 1zgarasi genisligi | 660 860 |1060
Bakim alani genisligi 1350 | 1550 |1750
Hava giris yonu

Hava gikis yonu

Giris alani ytksekligi

moow>»

m Unite sabitleme yontemi
Désemenin, tnitenin adirligini tasiyabilecek saglamlikta
oldugundan emin olun.

1) g Uiniteyi tesviye vidalarini (aksesuar) kullanarak
tesviye edin. Zemin, iinitenin tesviye edilmesine izin
verecek kadar diiz degilse, liniteyi diiz ve yatay bir
kaide lizerine yerlestirin.

SN

2) Unitenin devrilme riski varsa, mevcut delikleri
kullanarak duvara veya sahada temin edilecek bir
doseme baglantisi kullanarak dégsemeye sabitleyin.

6. DIS UNITENIN MOTAJI

Dis Uniteyle birlikte verilen montaj kilavuzunda agiklandigi
sekilde monte edin.

7. SOGUTUCU AKISKAN BORULARI

(Dig uinite sogutucu akiskan borular igin, dig liniteyle
birlikte verilen montaj kilavuzuna bakin.)

(Gaz borularinin ve Sivi borularinin her iki tarafinda da tam
bir 1s1 yalitimi yapin. Aksi takdirde bazen bir su sizinti
olusabilir.

En az 120°C sicakliga dayanabilecek bir yalitim kullanin.
Sogutucu akiskan borularinin yalitimini yalitim ortamina
uygun olarak giiglendirin. Duvardaki sicaklik 30°C'ye veya
bagil nem seviyesi %80'e ulagirsa kurulumun yiizeyinde
yogusma meydana gelebilir.)

— A\ ikaz
Asagidaki hususlari dikkate alin.

* Sogutucu tipine uygun bir boru kesici ve genigletme kullanin.

* Bir konik baglanti kullaniyorsaniz, konik bélime ester yagi
veya eter yagi surun.

» Sadece Uniteyle beraber verilen havsa somunlarini kullanin.
Farkli havsa somunlarinin kullaniimasi, sogutucunun
sizmasina neden olabilir.

* Boruya toz, nem veya bagka yabanci madde girmesini
Onlemek icin borunun ucunu sikarak veya bantla kapatin.

¢ Sogutucu devresine, belirlenen sodutucu disinda, hava vs.
gibi herhangi bir seyin karismasina izin vermeyin. Unite
uzerinde galisirken herhangi bir sogutucu gazi disariya
sizdiginda, oday derhal iyice havalandirin.

(1) Borulari baglayin.

¢ Dis Uniteye sogutucu dolmustur.

* Borulara uniteye baglarken/lniteden ayirirken, gizimde
g06sterildigi gibi, bir lokma takimiyla tork anahtarini birlikte
kullandidinizdan emin olun. (Asagida sol taraftaki sekle
bakin)

Tork anahtari

Ester yagi veya eter yagi

Somun %
anahtari
e

"

¢ Genisletme somunu araliklarinin boyutlari i¢in Tablo 1'e bakin.

¢ Konik somun baglantilari kullaniyorsaniz konik bolime (hem
icine, hem de disina) ester yagdi veya eter yagi uygulayin ve
ardindan 3 veya 4 defa elinizle gevirin. (Yukanda sag
taraftaki sekle bakin)

» Sikma torku degerleri igin Tablo 1'e bakin.

Tablo 1
Boru Sikmatorku | KonikboyutA Konik sekli
boyutu (mm)
06,4 15-17 Nm 8,7-9,1
095 | 33-39Nm 128-132 | /on  Rosos
0127 | 5060 Nm 162-166 | = ‘:l %
0159| 63-75Nm 19,3 19,7
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— A\ ikaz

Asiri sikilmasi, konige zarar verebilir ve kagaklara
neden olabilir.

Yagin konik parga diginda bir yere temas etmemesine
dikkat edin. Regine pargalarina vb. temas ederse, bu
parcgalar bozulma sonucu zarar goérebilir.

» Tork anahtariniz yoksa Tablo 2'ye bakin.
Konik somunlarin sikilmasi igin bir anahtar kullaniyorsaniz,
belirli bir noktadan sonra sikma torku aniden asiri yukselir.
Bu noktadan itibaren somunu Tablo 2'de belirtilen uygun
acgida bir miktar daha sikin.

(2) Is bittikten sonra, gaz sizintis1 olup olmadigini
kontrol edin.

(3) Gaz kacaklarini kontrol ettikten sonra, boru
baglantilarinin yalitimini asagidaki sekle uygun
olarak gerceklestirdiginizden emin olun.

* Yalitimi sivi ve gaz borulariyla birlikte verilen fitting
yalitimini (3) (4) kullanarak gergeklestirin. Ayrica, sivi
ve gaz borularindaki fitting yalitiminin (3) (4) dikis
kisimlarinin yukari baktigindan emin olun.

(Her iki kenari kelepge (9) ile sikin.)

* Gaz borulari igin orta sizdirmazlik pedini (6) fitting

yalitimi (4) (konik somun pargasi) Uizerine sarin.

Sivi Borusu Yalitim Proseduri

Montaj pargasi yalitimi (3)
Boru yalitim malzemesi  (aksesuar)

(ana Unite)

Konik somun baglantisi

Tabana sabitleyin

Dikigler yukar gelir

Ana Unite 7 =
Kelepge (9) (aksesuar)”

Boru yalitim malzemesi
(Sahada temin edilir)

Sivi borusu

Gaz borusu

Gaz Borusu Yalitim Prosedirl

Boru yalitim Montaj pargasi yalitimi (4)

malzemesi (aksesuar)
(ana Gnite) Konik somun
Tabana baglantisi

sabitleyin Dikisler yukari gelir

Ana lnite il s i i

Kelepge (9)/ — " Konik somun

(aksesuar) baglantisinin

Orta sizdirmazlik pedi (6)
(aksesuar)

Boru yalitim
malzemesi
(Sahada temin edilir)

Ust kismini sarin.
— /\ KAz

Saha borularinin yalitimini Gnite igerisindeki boru
baglantisina kadar devam ettirdiginizden emin olun.
Acikta kalan borular yousmaya veya dokunulmasi
durumunda yaniklara neden olabilir.

¢ Sogutucu akiskan borularini lehimlerken, éncelikle nitrojen
degisimi gergeklestirin veya lehimleme iglemini (IKAZ 1)
sogutucu akiskan borusuna nitrojen beslerken (IKAZ 2)
gerceklestirin ve son olarak i¢ Uniteyi konik baglantilar
kullanarak baglayin. (Asagidaki sekle bakin)

— /\ ikAz
1. Boruigerisine nitrojen besleyerek lehim yaparken, nitrojen
basincinin basing disirme vanasi yardimiyla 0,02 MPa

(0,2 kg/cm®) degerine ayarlandigindan emin olun. (Bu
basing, yanaginizda hissettiginiz riizgar basinci kadardir.)
2. Sogutucu akiskan boru baglantilarini lehimlerken kaynak
tozu kullanmayin.
Kaynak tozu gerektirmeyen fosfor bakir kaynak gubugu
(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677)
kullanin. (Klor iceren bir kaynak tozunun kullaniimasi
borunun korozyona ugramasina neden olabilir. Flor iceren
bir kaynak tozunun kullaniimasi ise sogutucu akiskan
yaginin bozulmasina neden olabilir ve sogutucu akigkan
boru sistemini olumsuz sekilde etkileyebilir.)

Basing disurme vanasi
Lehimlenecek
parca

Konik baglanti

% <=2 Nitrojen J
\ Sogutucu akigkan borulari

El vanas! Nitrojen

Onerilmez, ancak acil bir durumda

Bir tork anahtari kullanmaniz sarttir, ancak Uniteyi tork anahtari
olmadan monte etmek zorunda oldugunuz durumlarda,
asagidaki montaj yontemini izleyebilirsiniz.

is bittikten sonra, gaz sizintisi olup olmadigini kontrol edin.
Genisletme somununu lokma takimiyla sikmaya devam
ederseniz, sikma torkunun birden bire arttig bir noktayla

karsilasirsiniz. Bu noktadan sonra genisletme somununu
asagida gdsterilen agiya gore sikin:

Tablo 2
Boru boyutu Daha fazla sikma agisi ﬁé?tlijr;lﬁ\ﬁigyue edilen
06,4 (1/4”) 60 ile 90 derece arasinda Yaklasik 150mm
09,5 (3/8”) 60 ile 90 derece arasinda Yaklagik 200mm
0 12,7 (1/27) 30 ile 60 derece arasinda Yaklagik 250mm
0 15,9 (5/8”) 30 ile 60 derece arasinda Yaklasik 300mm

Turkge



8. DRENAJ BORULARI

— /\ ikAz

» Kanal baglantisi gerceklestirmeden 6nce tim suyun tahliye
edildiginden emin olun.

(1) Drenaj borularini déseyin.

Sogutucu akigkan borulari

Drenaj borusu baglanti deligi

Baglanti deligine takili olan
kauguk tapayi ve yalitim
borusunu ¢ikardiktan sonra
drenaj borusunu baglayin.

* Drenaj sisteminin dogru sekilde ¢alistigindan emin olun.

¢ Drenaj borusu gapi, baglanti borusunun ¢apina (vinil tip;
boru boyutu: 20 mm; dis boyut: 26 mm) esit olmali veya daha
blyuk olmalidir.

(yukseltme borusu dahil degildir)

* Hava ceplerinin olusmasini énlemek igin drenaj borularini
kisa tutun ve asagi dogru en az 1/100 derece egimli olmasini
saglayin.

(Asagidaki sekle bakin)

O

X

A — T —

Merkezi drenaj borusu
(en az 1/100 egiminde)

— A\ ikaz

Drenaj borularinda su kalmasi tikanikliga neden olabilir.

* Drenaj borularinin bel vermemesi icin, her 1 ila 1,5 m'de bir
aski kelepgesi yerlestirin.

* Drenaj hortumu (2) ve metal kelepge (1) kullanin. Drenaj
hortumunu (2) drenaj soketine sonuna kadar sokun ve metal
kelepgeyi (1) bandin (st pargasi hortum ucuna gelecek
sekilde saglamca sikin. Metal kelepgeyi (1) vida basi,
hortumdan 4 mm kisa kalacak sekilde sikin. (Asagidaki
sekillere bakin)

* Su kacgaklarina neden olabilecek yogusma meydana
gelebileceginden, asagdida gdsterilen iki noktanin yalitiimasi
gerekir.

« I Uinitelerden gegecek drenaj borusu

* Drenaj soketi
Asagidaki sekle bakarak metal kelepgeyi (1) ve drenaj
hortumunu (2) Uriinle verilen genis sizdirmazlik pedini (5)
kullanarak yalitin.
(Asagida sag taraftaki sekle bakin)

Buyuk
sizdirmazhk
pedi (5)

(aksesuar)
Metal kelepge (1)

Metal kelepge (1)

(aksesuar)

( GNLEMLER )

Drenaj borusu baglantilari

* Drenaj borusunu dogrudan amonyak kokan kanalizasyon
borularina baglamayin. Kanalizasyondaki amonyak drenaj
borularindan i¢ Uniteye girebilir ve 1s1 esanjérini
asindirabilir.

* Drenaj hortumunu (2), Gzerine asiri kuvvet etkiyecek sekilde
kivirmayin veya bikmeyin.
(Bu tipte bir islem kacaklara neden olabilir.)

* Merkezi drenaj borulari kullaniyorsaniz, bu sayfada drenaj
borularinin gésterildigi sekilde verilen prosedurl takip edin.

* Uygun boyutta merkezi drenaj borusunu bagh tnitenin
kapasitesine gore segin.

— /N ikAz

» Elektrik baglantisi mutlaka yetkili elektrik teknisyenleri
tarafindan gergeklestiriimelidir.

¢ Elektrik baglantisinin elektrik konusunda yeterliligi olmayan
kisiler tarafindan yapilmasi durumunda, TEST ISLETMESI
sonrasi 3. ve 7. adimlar arasinda agiklanan islemler
gerceklestiriimelidir.

(2) Borularin baglanmasindan sonra, tahliyenin sorunsuz
sekilde gergeklesip gergeklesmedigini kontrol edin.
Drenaji agagida agiklandigi sekilde kontrol etmek igin
yaklasik 1L suyu drenaj tavasina yavasca ilave edin.

» Drenaji kontrol etmek igin, drenaj tavasindaki
delikten kademeli olarak yaklasik 1L su doldurun.
» Drenaji kontrol edin.

— A\ ikaz
Drenaj tavasini suyla doldururken, suyun drenaj tavasi
duvarindan (asagidaki sekilde gosterildigi gibi)
aktigindan emin olun. Bu talimatin yerine
getiriimemesi, su kagaklarina neden olabilir.

Taginabilir
pompa

Sogutucu
akigkan
borulari

Kova

Drenaj
tavasi
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9. KANALIN MONTAJI

Hava cikigi tarafi

Yalitim malzemesi

(Sahada temin edilir)

Aliminyum bant
(Sahada temin edilir)

Flang
Cikis tarafi
Analnite =L |

=

Hava girigi tarafi

» Kanali, dis taraftaki flangin icindeki havaya gére baglayin.

* Cikis tarafi flansini ve kanal baglanti alanini aliiminyum
bantla veya hava kacagini énleyebilecek bagka bir
malzemeyle sarin.

— A\ kaz

¢ Glg besleme kablosunun kisa devre yapmasini énlemek
icin, yalitimli terminaller kullandiginizdan emin olun.

* Diger tim igler tamamlanana kadar gu¢ beslemesini
(devre kesicisi veya topraklama kagagdi kesicisi) acik
konuma getirmeyin.

10-2 SAHADA TEMIN EDILEN SiGORTA VE
KABLOLARIN TEKNIK OZELLIKLERI

Giigle baglantili

Gug besleme kablosu (topraklama teli dahil)

* Yogusma olugsumunu onlemek igin kanalin yalitimini
sagladiginizdan emin olun. (Malzeme: cam yunu veya
polietilen képuk, 25 mm kalinhginda)

* Ahsap binalarda metal kanallari ag veya it seklindeki metal
1zgaralardan veya metal levhalardan gecirirken kanal ile
duvar arasinda elektrik yalitimi saglayin.

* Musterinize sahada satin alinan pargalarin (hava filtresi,
1zgara (hem hava cikisi, hem emis 1zgarasi) vb.) pargalarin
bakiminin nasil yapilacagini agikladiginizdan emin olun.

10. ELEKTRIK TESISATI iSi

10-1 GENEL TALIMATLAR

* Herhangi bir islem yapmadan 6nce guicu kesin.

» Sahada temin edilen tiim pargalar ve malzemeler ile elektrik
isleri mutlaka yerel yonetmeliklere uygun olmalidir.

» Sadece bakir tel kullanin.

 Elektrik kablolarini déserken, ayrica kontrol kutusu kapagina
yapistirilmis olan "Kablo Semasi etiketine" de bakin.

* Uzaktan kumandanin baglanmasi i¢in ayrintili bilgi i¢in, bkz.
"UZAKTAN KUMANDA MONTAJ KILAVUZU".

» Butlin kablolama yetkili elektrikgi tarafindan yapilmalidir.

 Sistem birden fazla i¢ Unite igerir. Her bir i¢ Uniteyi tnite A,
Unite B seklinde isaretleyin. . . ve dis Unite ve BS Unitesi
terminal kutusu kablolarinin dogru sekilde eslestirildiginden
emin olun. Dig Unite ile i¢ Unite arasindaki kablolar ve borular
uyusmuyorsa, sistemde ariza meydana gelebilir.

* TUm sistemin gii¢ beslemesini kapatabilecek bir devre kesici
kullaniimalidir.

* Dis Uniteye baglanan gti¢ besleme kablosunun ebadi, devre
kesici ve anahtar kapasitesi ile kablo tesisati talimatlari igin
dis Unitenin montaj kilavuzuna bakin.

* Klimayi mutlaka topraklayin.

» Topraklama kablosunun gaz borulari, su borulari, paratoner
cubuklari ve telefon hatti kablolariyla temas etmesine izin
vermeyin.

» Gaz borulari: gaz kagaklari, patlamalara ve yangina
neden olabilir.

* Su borularn: sert vinil kullaniliyorsa topraklanamaz.

* Telefon topraklama teli ve yildirnm engelleme gubuklart:
yildirim ¢arptiginda topraklama potansiyeli 5nemli élgtide
yukselir.

N Saha
Model Unite | .:
sayis| sigortalari Kablo Boyut
o —
20 - 25 - 32 tipi Boyutu
. .y HO5VV-U3G | mutlaka yerel
40 50 tipi L 16A | (NOT 1) |kodlara uygun
63 tipi olmalidir.
iletim kablosu
Model Uzaktan kumanda kablosu
Kablo Boyut (mm?’)
20 - 25 - 32 tipi
) - Blendajli vinil kablo veya
40 - 50 tipi kablo (2 telli) (NOT 2) 0.75-1,25
63 tipi
NOTLAR

1. Yalnizca korunmus borular olmasi halinde gereklidir.
Koruma bulunmuyorsa HO7RN-F modelini kullanin.
2. Yahtilmig kahinlk: 1 mm ya da daha fazla.
3. Kablolar insanlarin kolayca temas edebilecegi bir yerde
bulunuyorsa, elektrik garpmasini engellemek igin bir
topraklama kagagi kesicisi takin.
4. Bir topraklama kacag: kesicisi kullaniliyorsa, ayrica asiri
akima ve kisa devreye karsi koruma saglayan bir kesici
segtiginizden emin olun.
Topraklama kagag! kesicisi yalnizca cihazin topraklanmasi
icin kullaniliyorsa, ayrica bir kablo baglanti kesicisi
takildigindan emin olun.

* fletim kablosu ve uzaktan kumanda kablosu uzunluklar
asagida verilmistir.

iletim kablosu ve uzaktan kumanda kablosu uzunlugu

) Maks. 1000 m
Dis Unite — I¢ Unite (Toplam kablo uzunlugu:
2000 m)
i¢ Ginite — Uzaktan kumanda Maks. 500 m

10-3 ELEKTRIK OZELLIKLERI

Uniteler Gug beslemesi | Fan motoru

Model Hz | Vot | CMM | yica | MFA | kKw | FLA
araligi

20-25-32 Min 0,4 0,068 | 0,3

40 5o |220-| 198 | 05 | . 0075 04

50 240 | Maks. | 05 0,096 | 0,4
264

63 0,6 0,107 | 0,5

20-25-32 Min 0,5 0,068 | 0,4

40 198 | 0.6 0,075 | 0,5

60 | 220 16

50 Maks. | 0,6 0,096 | 0,5
242

63 0,7 0,107 | 0,6

MCA: Minimum Devre Amp (A)
KW: Fan motoru ¢ikisi (kW)

FLA:

MFA: Maks. Sigorta Amp (A)
Tam YUk Amp (A)
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11. KABLO BAGLANTI ORNEGI

11-1 KABLOLARIN BAGLANMASI

» Kablolari ancak kontrol kutusu kapagini asagidaki sekilde
gOsterildigi gibi ¢ikardiktan sonra Unite tipine bagli olarak A
veya B goriniminu dikkate alarak baglayin.

*Uzaktan kumanda kablosu

Gli¢ besleme kablosu
Topraklama kablosu

* Kablonun kablo girig alanindan gegirildiginden emin olun.
* Kablo baglantisindan sonra, disaridan nem ve kigiik hayvanlarin
girisini engellemek igin kabloya ve kablo girig alanina
yalitim uygulayin.
« Giglii ve zayif elektrik kablolarini asagidaki sekilde gosterildigi
gibi sizdirmazlik malzemesiyle sarin.
(Aksi takdirde, digaridan nem veya bécek vb. gibi kiigiik hayvanlar
girerek kontrol kutusu iginde kisa devreye neden olabilir.)
Higbir bosluk kalmayacak sekilde saglam takin.

Sizdirmazlik malzemesi

Kablo deligi

Dis Unite i tnite

\ [Nasil yapistirilir] W,

2| Kontrol
kutusu

Kontrol
kutusu

X O |

iletim kablosu / Uzaktan kumanda kablosu

*Iletim kablosu

*Uzaktan kumanda kablosu

*Gug besleme kablosunu
buraya baglamayin.
Arizaya neden olabilir

(INNTNEN)
1uey JefesiB|iq apun 3|

Kelepgeler
(kaymanin
6nlenmesi igin)

o

Gug besleme
kablosu
Topraklama
kablosu

— A\ ikaz
¢ Glg¢ besleme kablosunun ve topraklama kablosunun kontrol
kutusuna kelepgeyle takildigindan emin olun.

» Kablolar baglarken, kablolarin karismadigindan ve kontrol
kutusunun sikismasina neden olmadigindan emin olun ve
ardindan kapagi saglam sekilde kapatin. Kontrol kutusu
kapagini takarken, higbir kablonun sikismadigindan emin olun.

 Klimalarin disinda, zayif kablolarla (uzaktan kumanda ve
iletim kablosu) gu¢lu kablolar (topraklama kablosu ve
glc besleme kablosu) birbirinden en az 50 mm ayirin
ve kesinlikle ayni yerden gegmesine izin vermeyin. Bu
mesafenin birakilmamasi elektrik karismalarina, arizalara
ve hatalara yol acabilir.

* Bir ana anahtar veya tum kutuplarinda bir kontak ayirma
mevcut diger baglanti kesme araglari mutlaka ilgili yerel
ve ulusal ydnetmeliklere uygun olarak sabit kablolara
baglanmalidir.

Ana gii¢ beslemesi kesildikten sonra tekrar agik konuma
getirildiginde calismanin otomatik olarak baslayacagina
dikkat edin.

[ ONLEMLER ]

» Uzaktan kumanda kablolarinin nasil takilacagini ve
désenecegini 6grenmek icin, "UZAKTAN KUMANDA
MONTAJ KILAVUZU"na bakin.

 Elektrik kablolarini déserken, ayrica kontrol kutusu kapagina
yapistiriimis olan “Kablo Semasi etiketine” de bakin.

* Uzaktan kumanda ve iletim kablolarini ilgili terminal
bloklarina baglayin.

— /\ ikAz
¢ Higbir durumda gii¢ besleme kablolarini uzaktan

kumanda veya iletim kablosu terminal bloguna
baglamayin. Aksi takdirde, tiim sistem bozulabilir.

[ Elektrik, uzaktan kumanda ve iletim kablolarinin
baglanmasi ] (Asagidaki sekle bakin)

5
o] _3
g A8
| : %g
Uzaktan kumanda kablosu : = g
iletim kablosu %‘é
Terminal blogu (6P) V:,;-
Kablo deligi =
Kelepgeler Terminal
(kaymanin blogu (3P

Oénlenmesi igin)

Giig besleme kablosu/vl
Topraklama kablosu Kablo deligi
¢ Gii¢ besleme ve Topraklama kablolari

Kontrol kutusu kapagini gikartin.
Ardindan, kablolari kablo deliginden tniteye sokun ve
terminal bloguna (3P) baglayin.
Blendajh vinil parcay! kontrol kutusuna yerlestirdiginizden
emin olun.

* Uzaktan kumanda ve iletim kablolari
Kablolari kablo deliginden tniteye sokun ve terminal bloguna
(6P) baglayin.
Blendajli vinil parcayi kontrol kutusuna yerlestirdiginizden
emin olun.

10
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( Giig besleme kablolari désenirken alinmasi gereken
onlemler )

* Gili¢ besleme kablosu terminal bloguna farkli kalinhktaki
kablolar baglanamaz. (Gii¢ besleme kablosundaki
gevseklikler anormal 1Isinmaya neden olabilir.)

* Gug besleme kablosu terminal blogundaki baglantilar igin
halka yalitimh yuvarlak pabug tipi terminaller kullanin. Bu
pargalar bulunmuyorsa, sekilde gésterildigi gibi ayni gaptaki
kablolari her iki tarafa da baglayin.

Yalitim bilezigi

Yuvarlak kablo pabucu terminali
Elektrik kablosu

Ayni gostergenin
kablolarini her iki
tarafa baglayin.

Ayni gostergenin
kablolarini tek bir
tarafa baglamayin.

Farkl gostergelerin
kablolarini
baglamayin.

we e e
O X X

Gii¢ besleme kablosundaki gevseklikler nedeniyle kablolar
asiri 1sinirsa asagidaki talimatlar takip edin.

» Kablolama igin, belirtilen gii¢ besleme kablolarini kullanin ve
bu kablolari saglam sekilde baglayin ve ardindan terminal
kartina harici basing uygulanmasini énlemek icin sabitleyin.

* Terminal vidalarini sikmak i¢in uygun bir tornavida kullanin.
Tornavida ucu gok kuguk ise, vida bagsi zarar gorebilir ve vida
dogdru sekilde sikilamayabilir.

» Terminal vidalari ¢cok sert sikilirsa da vidalar hasar gorebilir.

* Terminal vidalarina uygulanacak sikma torklari icin agagidaki
tabloya bakin.

Terminal blogu Sikma torku (N-m)

Uzaktan kumanda / iletim kablosu

terminal blogu (6P) 0.79-0,97

Glg beslemesi kablosu terminal blogu

(3P) 1,18 -1,44

[ KABLO ORNEGI ]
No. 1 system 1 i¢ Uinite igin 1 uzaktan kumanda

kullanildiginda
Gug beslemesi Gug beslemesi Gug beslemesi
monofaze monofaze monofaze
50 Hz 50 Hz 50 Hz
220-240 V 220-240 V 220-240 V
veya monofaze veya monofaze veya monofaze
60 Hz220V Dig unite 60 Hz 220V 60 Hz 220 V
LN L N LN
Wo e o
Ty
L |
P{ I QAR
ic tinite A ic tinite B I

En alttaki

ic Unite I
£l ]
-

Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda Uzaktan kuma
(segenek) (segenek) (segenek)

No. 2 system Grup kontrolii veya 2 uzaktan kumandal

kullanim igin
Gug beslemesi

monofaze
50 Hz
220-240 V
veya monofaze Dyg
60 Hz220 V' gyite Not) Grup kontrolu kullanilirken i¢ Gnite
il adresinin ayarlanmasina gerek
N © yoktur.
(Gug acgik konumdayken otomatik
H olarak ayarlanir.)
f L
L AN = | En alttaki
(PPIF[FITIT LINED PP [T LIS PP | .
NN X W ic Unite
ic tinite A~ (1 43 4 I anite B
¢unite A [ i cu(m{Ej
| Grup kontrolu
(22
- durumunda
Uzaktan kumanda Uzakian = Uzakian
(segenek) . (segenek)
2 uzaktan
kumandali
kullanim igin
No. 3 system BS iinitesi dahil edildiginde
Gug beslemesi
monofaze
50 Hz
220-240V
fi .
RIS Disnte B ontes
L N
e
Lo
Pi[P.[Fi|F2 -
i¢ Ginite A

P

Uzaktan kumanda
(segenek)

11-2 2 UZAKTAN KUMANDAYLA KONTROL (1 i¢
linitenin 2 uzaktan kumandayla kontrolii)
¢ 2 uzaktan kumanda kullaniliyorsa, bu kumandalardan biri
mutlaka "ANA" kumanda ve digeri "ALT" kumanda olarak
ayarlanmalidir.
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ANA/ALT KUMANDA DEGISiMi
(1) Uzaktan kumandanin list ve alt kisimlan arasindaki

araliga bir © tornavida sokup 2 konumdan galigarak
tist kismi (2 noktada) ayirin.

Uzaktan kumanda PC karti, uzaktan kumandanin Ust
béliumune takilidir.

Uzaktan kumandanin
st parcasi

Uzaktan kumandanin
alt parcasi

Tornavidayi buraya yerlestirin ve uzaktan kumandanin
Uist parcasini nazikge kaldirin.

(2) Uzaktan kumandalardan birinin PC karti lizerindeki
ANA/ALT kumanda degistirme diigmesini "S"
konumuna getirin.

(Diger uzaktan kumandanin digmesini "M" konumunda

birakin.)

(Fabrika ayar)) ¥
@\ Uzaktan kumanda

bilgisayar karti

Fabrika ayarlarina
dokunulmamissa, yalnizca | “Jm
bir uzaktan kumandanin
degistirilmesi gerekir.

7 D

Kablo Baglanti Yontemi (Bkz. "11. ELEKTRIK
KABLOLARININ BAGLANMASI")

(3) Kontrol kutusu kapagini gikartin.

(4) Uzaktan kumanda 2'yi (ALT) kontrol kutusundaki
uzaktan kumanda terminal bloguna (P4, P,) takin.
(Arti-eksi kutup mevcut degildir.)

%Uzaktan kumanda kablosu

terminal blogu

Uzaktan Uzaktan
kumanda 1 kumanda 2
(ANA) (ALT)

[ ONLEMLER ]

* Grup kumandasi ile 2 uzaktan kumanda ayni anda
kullanilacaksa ¢apraz kablo baglantisi gereklidir.
* ¢ Uniteyi capraz kablo ucunda (P4, P,) uzaktan kumanda
2'ye (ALT) baglayin.
Maks. i¢ Unite
ic tinite 1 i Ginite 2 sayisi

"

)
@ Capraz kablo (Per\)\/

Uzaktan kumanda 1 Uzaktan kumanda 2
(ANA) (ALT)

11-3 UZAKTAN KUMANDA (ZORLAMALI KAPALI VE
ACIK/KAPALI iSLEMI)
* Disaridan gelen giris hatlarini uzaktan kumanda terminal
blogu (6P) tzerindeki T4 ve T, terminallerine baglayin.
+ Bkz. "13. SAHA AYARLARI VE TEST ISLETMESI".

Pi[P2[Fi[Fo[ T4 [ T2
REMOTE TRANSMISSION| FORCED
CONTRL WIRING OFF
7 N AR ~
NP SB|SBI S NB(S»
N | N | A | I
_ Giris A
Lo o
Kablo 6zelligi Blendaijli vinil kablo veya kablo (2 telli)
Boyutu 0,75- 1,25 mm’
Uzunluk Maks. 100 m

15V DC, 1 mA deg@erindeki minimum

Harici terminal uygulanabilir ylk saglayabilen kontak.

11-4 MERKEZi KUMANDA

* Merkezi kumanda igin, grup numarasinin atanmasi gerekir.
Ayrintili bilgi i¢in, merkez kumanda i¢in kullanilan her bir
opsiyonel kumandanin kilavuzuna bakin.

12. SAHA AYARLARI VE TEST iSLETMESI

(Montaj tipine bagl olarak, saha ayarlarinin uzaktan

kumanda kullanilarak gergeklestiriimesi gerekebilir.)

(1) Ig ve dig iinitelerdeki kontrol kutusu kapaklarinin kapali
oldugundan emin olun.

(2) Montaj tipine bagl olarak, giicii agik konuma
getirdikten sonra uzaktan kumandayi kullanarak ve
uzaktan kumandayla birlikte verilen "Saha Ayarlan™
kilavuzunu takip ederek saha ayarlarini gerceklestirin.
+ "Mod Numarasi", "ILK KOD NUMARASI" ve "IKINCI KOD

NUMARASI" ayarlari segilebilir.
* Uzaktan kumandayla birlikte gelen "Saha Ayarlari”
kilavuzunda ayarlarin sirasi ve ¢aligstirma yontemi

aciklanmigtir.
iKINCi KOD ®
NUMARASI 7 ° L —Mod
LKKOD ™| Numarasi
— -
NUMARASI | JH—_> .’:_-”]/ | ‘
[ SETTING T ‘ SAHA
AYAR
—~I~_—~C [~ Mooy

* Son olarak, misterinize "Saha Ayarlarn" kilavuzunu kullanim
kilavuzuyla birlikte gtivenli bir yerde muhafaza etmesi
gerektigini hatirlatin.

12-1 STATIK BASING SEGIMININ AYARLANMASI

« Bagl kanalin direnci igin IKINCI KOD NUMARASI segimini
yapin.
(Uriin teslim edildiginde, IKINCI KOD NUMARASI "01"
konumuna ayarlidir.)

* Ayrintili bilgi igin teknik dokiimana bakin.

Cihaz disi statik Mod No ILK KOD | IKINCI KOD
basing ' NUMARASI | NUMARASI
Standart 01
Yiksek statik 13 (23) 5 02
basing ayari

12
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12-2 UZAKTAN KUMANDA AYARI

» Zorlamali kapatma ve ACIK/KAPALI galismasi asagidaki
tabloda gésterildigi gibi IKINCI KOD NUMARASI segilerek
ayarlanmalidir.
(Uriin teslim edildiginde, IKINCIi KOD NUMARASI "01"
konumuna ayarlidir.)

Harici ACIK/KAPALI Mod N ILK KOD | IKINCI KOD
girisi C4NO- | NUMARASI | NUMARASI
Zorlamal kapatma 01
ACMA/KAPATMA 12 (22) 1 02
islemi

» Zorlamali kapatma ve ACIK/KAPALI islemi icin A girisi
asagidaki tabloda gosterildigi sekilde galisir.

Zorlamali kapatma ACMA/KAPATMA islemi

Unite, A girisi "kapall" konumdan "agik"
konuma getirildiginde galismaya baslar

Zorlamall kapatma igin A girisi "agIk"
(uzaktan kumanda alimi engellenir)

Uzaktan kumanda calismasinaizin vermek |Unite, A girii "agik" konumdan "kapall"
icin A girisi "kapall" konuma getirildiginde durur

12-3 FILTRE iISARETIi GORUNTULEME ARALIGI
AYARI

* Filtre temizleme ayarlar degistirilirse, asagidaki hususlari
musterinize aciklayin.

* Filtre isareti gérintileme siresi, trln teslim edildiginde
2500 saat (1 yillik kullanima karsilik gelir) olarak ayarldir.

* Ayarlar goérintulenmeyecek sekilde degistirilebilir.

« Unite yiiksek miktarda toz igeren bir ortamda monte
ediliyorsa, filtre isareti goriintiileme suresini daha kisa
(1250 saat) ayarlayin.

e Tikanikliklarin dnlenmesi icin filtrenin diizenli olarak
temizlenmesi gerektigini ve ayrica ayarlanan sureyi
musterinize acgiklayin.

iKINCI KOD
Mod No. iLK KOD NUMARASI NUMARASI
01 02
0 Filtre temizleme distk | yuksek
1 (dusuk/ Goérintulenen sure| 2500/ | 10000/
10 (20) yiiksek) (birim: saat) 1250 5000
3 Filtre isareti ACIK | KAPALI
gOsterimi

12-4 AYRI SATILAN AKSESUARLARIN
AYARLANMASI
* Gerekli ayarlar icin, ayri olarak satilan aksesuarlarla birlikte
verilen kullanim kilavuzlarina bakin.

( Uzaktan kumanda kullanihiyorsa )

* Uzaktan kumanda kullaniliyorsa, bir uzaktan kumanda
adresinin ayarlanmasi gerekir. Ayarlarin nasil yapilacagi
hakkinda ayrintili bilgi i¢in, uzaktan kumandayla birlikte
verilen montaj kilavuzuna bakin.

(3) Dis iinitenin montaj kilavuzuna uygun olarak bir test
isletmesi gerceklestirin.

* Bir ariza meydana geldiginde uzaktan kumanda ¢alisma
lambasi yanip sbnmeye baslar. Sorunun kaynagini tespit
etmek i¢in, LED ekrandaki ariza kodunu kontrol edin.
Ariza kodlari ve bu kodlara karsilik gelen sorunlar dis
initenin "SERVIS UYARISI" béliimiinde agiklanmistir.
Ekranda asagidaki uyarilardan biri géruntuleniyorsa,
kablo baglantisi yanlis yapiimig olabilir veya glc¢ acik
olmayabilir; gerekli kontrolleri yapin.

Uzaktan kumanda

ckrani Igindekiler

« ZORLAMALI KAPALI terminallerinde

"(&)" ekrani (T4, T2) bir kisa devre vardir.

“y

1137 ekrani

« Test isletmesi gergeklestiriimemistir.

 Dis Unite gucu kapall konumdadir.

« Dis Unitenin gli¢ besleme baglantisi
yapiimamisgtir.

+ iletim kablosu ve / veya ZORLAMALI

" ekrani KAPALI kablosu baglantisi yanhs
yapilmistir.

« iletim kablosu kesilmistir.

“LIF 7 ekrani + lletim kablosu ters baglanmigtir

« ig Uinite glicli kapali konumdadir.

« [g tinitenin giic besleme baglantisi
yapiimamigtir.

» Uzaktan kumanda kablosu, iletim
kablosu ve / veya ZORLAMALI KAPALI
kablosu baglantisi yanlis yapilmistir.

Gorintu yok

» Uzaktan kumanda kablosu kesilmistir.

— /\ KAz
e Calismayi durdurmak icin, test isletmesini daima uzaktan
kumanday! kullanarak durdurun.
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13. KABLO SEMASI

-EE M- : SAHA KABLOSU BLK :SIYAH PRP :MOR
—({=— :KONEKTOR BLU : MAVI RED :KIRMIZI
° : KABLO KELEPGESI BRN : KAHVERENGI WHT :BEYAZ
: KORUYUCU TOPRAKLAMA (VIDA) GRY :GRI YLW :SARI
L : CEREYANLI ORG :TURUNCU GRN :YESIL
N :NOTR PNK :PEMBE

ALICI/EKRAN UNITESI

BASKILI DEVRE KARTI BASKILI DEVRE KARTI

KAPASITOR BASKILI DEVRE KARTI

SIGORTA (T, 3,15 A, 250 V) =5 I BASMALI DUGME (AGIK/KAPALI)

SAHA SIGORTASI HIP oo, ISIK YAYAN DIYOT (ACIK-KIRMIZI)

ISIK YAYAN DIYTOT (SERVIS TAKIBI — YESIL) H2P oo, ISIK YAYAN DIYOT (FILTRE ISARETI-KIRMIZI)
MOTOR (FAN) H3P .o, ISIK YAYAN DIYOT (ZAMANLAYICI-YESIL)
GUC BESLEME DEVRESI HAP .o, ISIK YAYAN DIYOT (DEFROST-TURUNCU)
TOPRAKLAMA KACAGI DETEKTORU SST oo SEGIM ANAHTARI (ANA/ALT)

TERMISTOR (HAVA) SEGIM ANAHTARI (KABLOSUZ ADRES SETI)

TERMISTOR (SARGI)

DIYOT KOPRUSU KABLO ADAPTORU

TERMINAL BLOGU (KUMANDA) F3U, F4U ..o SIGORTA ((B), 5 A, 250 V)
TERMINAL BLOGU (GUG BESLEMESI) KHUR oo, MANYETIK ROLE
ELEKTRONIK GENLESME VANASI KFR oo, MANYETIK ROLE
FERRIT GEKIRDEK (PARAZIT FILTRESI) 003 SR MANYETIK ROLE

PARAZIT FILTRESI

OPSIYONEL PARGA KONEKTORU
KONEKTOR (UZAKTAN KUMANDA)
KONEKTOR (KABLO ADAPTORU)
KONEKTOR (GUG BESLEME KONEKTORU)
KONEKTOR (GOKLU KULLANICI)

WIRED REMOTE CONTROLLER
RIT o TERMISTOR (HAVA)
SST i SEGIM ANAHTARI (ANA/ALT)

WIRED REMOTE CONTROLLER : Kablolu kumanda
(OPTIONAL ACCESSORY) : (Opsiyonel aksesuar)
SWITCH BOX (INDOOR) : Anahtar kutusu (i¢ Unite)
TRANSMISSION WIRING : lletim kablosu
CENTRAL REMOTE CONTROLLER : Merkezi kumanda
INPUT FROM OUTSIDE : Disaridan girig

NoT 1. YALNIZCA BAKIR ILETKENLER KULLANIN.
“l'_ 2. MERKEZi KUMANDA KULLANILIYORSA, UNITE BAGLANTISI KILAVUZUNA BAKIN.

3. DISARIDAN GELEN GIRIS KABLOLARINI BAGLARKEN, UZAKTAN KUMANDAYLA ZORLAMALI "KAPALI" VEYA "AGIK/
KAPALI" SECIMi YAPILABILIR. DAHA AYRINTILI BILGI IGIN MONTAJ KILAVUZUNA BAKIN.

4. UZAKTAN KUMANDA MODELI KOMBINASYON SISTEMINE GORE DEGISIR; MUHENDISLIK VERILERINI VE
KATALOGLARI VB. GOZDEN GEGIRIN. BAGLANTI YAPMADAN ONCE.
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