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Not:

Uretici etiketinin yeri: Emis 1zgarasinin icindeki kontrol kutusu kapaginda.

Burasl uzaktan kumandanin sinyallerinin alindigi yerdir. Ayrintilar icin uzaktan kumandanin disindaki ¢izime bakin.
Desarj 1zgarasini (2 veya 3 yonlu desarj) kapatirken, boru baglantisi yéna sinirh olacaktir, montaj kitapgigina bakiniz.
LUtfen, i¢ Unitelerin altina nemli malzemeler koymayin. Nem orani %80 veya daha yiksekse ve drenaj cikisi tikallysa
ve hava filtresi kirliyse, ¢i§ olusabilir.
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600mm’‘ye kadar ytkseltilebilir

(Birim; mm) Marka etiketi Marka isim plakasi (not 2)
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Ust boru tesisati icin gaz borusu ve drenaj baglantisinin Arka boru tesisati icin gaz Sag boru tesisat icin gaz
konumu borusu ve drenaj baglantisinin - borusu ve drenaj baglantisinin
konumu konumu
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o Drenaj borusu, Urinun Ust ylzeyinden itibaren L ~— L — L — H—
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$¢ 1500 mm ve
Uzeri

2% 1500 mm
ve Uzerl
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835 Aski konumu 3¢ 1500 mm ve Uzeri
- —
2 Hava gkisi kapatildiginda, gerekli alan 30 mm veya
daha fazladrr. (Not 3)
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835 Aski konumu
950
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Boru delik kapagi
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Dirsek (Aksesuar) - Dis cap @ 26
L kése borusu (Aksesuar) - @ 15,9 konik
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4-M8~M10
0 Aski yiksekligi
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I I || / 1 S borusu baglantisi - ¢ 9,5 konik
=1 | Tt /_r'i-: i K / —E:}& A 2 Gaz borusu badlantisi - @ 15,9 konik
- S I i t i = =t 3 Drenaj borusu baglantisi V.P.20
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l — il J 5 Emme 1zgarasi
]l — y 6 Kose kapadi
2500mm veya daha 1 7 Sag boru / kablo baglantis
. 30 & 10 - fazla (gerekli alan) 8 Arka boru / kablo baglantisi
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