
Topraklama terminali şalter kutusunun içindedir.

Güç besleme kablosu girişi

Emme borusu
Gaz borusu

Drenaj çıkışı
Topraklama terminali

Kablo girişi

Sıvı borusu1

3

2

4

5

6

7

8

9

Parça adıÖğe Açıklama

Ø 25

Ø 25

Bkz. Tablo 1.
Bkz. Tablo 2.
Bkz. Tablo 3.
Dış boru dişi ISO 228-G1 1/4 B
Dış boru dişi ISO 228-G1 1/4 B

M8

Isı pompalı sistemde, emme borusu kullanılmaz.

RWEYQ14T9

Çalıştırma modu
Model

Sıvı borusu
Emme borusu
Gaz borusu (yüksek/alçak basınç)

Isı geri kazanımıIsı pompası

RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9

Ø 9.5

Ø 19.1

Ø 15.9Ø 19.1

Isı pompası Isı geri kazanımı
Ø 9.5

Ø 19.1Ø 22.2

Ø 22.2

Isı pompası Isı geri kazanımı
Ø 12.7

Ø 19.1

Ø 28.6

Ø 28.6

Isı pompası Isı geri kazanımı
Ø 12.7

Ø 28.6

Ø 28.6

Ø 22.2
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Esnek hortum (iç çap: Ø 10mm)

Su GİRİŞ bağlantısı
Su ÇIKIŞ bağlantısı

Boru bağlantıları lehimli bağlantılardır.

Notlar

Üstten görünüm

Önden görünüm
Sağdan görünüm

Alttan görünüm

Temel cıvatası tipi: 4x Ø17

Tablo 1

Üretici etiketi

Arkadan görünüm
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